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Fodor Zoltán – Komlós Ferenc 
 
Sátoraljaújhelyi Bölcsıde magyar hıszivattyúval* 
 
Magyarország elsı olyan családbarát bölcsıdéje, ahol mővészeti (zenei, irodalmi) nevelésben 
is részesülnek a gyermekek. A projekt az Új Széchenyi Terv pályázatán nyert 90%-os 
támogatást, a kedvezményezett: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata volt, a létesítmény 
összesen 206 millió forintba került (kivitelezés ideje: 2010.05.17.–2011.08.17.). 48 





1. ábra. Tündérkert Bölcsıde homlokzata  
(Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 24.) 
Fotó: Jarasovics Lászlóné  
 
A létesítmény energiatudatos tervezése szem elıtt tartotta a természetes világítás (napfény) 
megoldásait és a földhı hasznosítását. A tervezési stratégiák között kiemelten szerepelt az 
egészség és a komfort biztosítása. E cikkben mindenekelıtt a hıszivattyús rendszerő 
épületgépészetet mutatjuk be. 
 
Az épület padló- és falfőtése (falhőtése) nedves kivitelő melegvíz-üzemő sugárzófőtés. A 
főtés és hőtés hıtermelıje egy földhıs (geotermikus) hıforrású villamos hıszivattyú, amely 




2. ábra. A hıszivattyú, hmv és főtési 






3. ábra. A hıforrást biztosító 5 db, 100 m mély, 
32 mm-es szimpla U csöves földszonda (I–V.) és 





■ Padlófőtés: oxigéndiffúzió ellen védett, térhálósított 20×2 mm mérető polyetilén csıbıl 
készült, az egyes mezık főtıcsöveinek osztása 100 vagy 200 mm a hıszükséglettıl függıen.  
■ Falfőtés/falhőtés: Tichelmann rendszerő csıvezeték kialakítás, a felületfőtés (hőtés) mezıje 
csıkígyós megoldású, amely 90 mm-es osztással ötrétegő 14×2 mm-es 25 m-es hosszúságú 
csövekbıl készült. 
■ Hılépcsı: 42/37 °C (főtés) és 15/20 °C (hőtés). 
■ A főtést és a hőtést biztosító mezık illetve a helyiségenkénti hımérséklet szabályozás 
külön-külön az osztókon elhelyezett termoelektromos szelepek segítségével történik. 
■ A főtı-hőtı ún. reverzálható kivitelő magyar hıszivattyú: Vaporline® GBI33-HACW típus. 
─ A hıszivattyút a burkolatán belül elhelyezett vezérlı egység a külsı léghımérséklet 
függvényében mőködteti, amelynek termosztátja (érzékelıje) a főtési puffertartályba van 
beszerelve. A téli-nyári üzemmód váltást a termosztáton elhelyezett kapcsolóval lehet 
mőködtetni. 
■ Puffertartály: főtésre 300 liter, hmv-re 500 liter. 
 
A bemutatott projektben a fı berendezés a hıszivattyú. Az elmúlt évben (2011-ben) 
megjelent  kb. 40 darab ún. növelt hımérséklető, meglévı, hagyományos radiátoros főtési 
rendszerekhez és hulladékhı hasznosítására is felhasználható, magyar fejlesztéső és gyártású, 
kitőnı minıségő, használati mintaoltalommal védett Vaporline® fantázianevő hıszivattyú. 
Ezek a hıszivattyúk geotermikus hıforrással gazdaságosan mőködnek maximum 63/57 °C-os 
hılépcsıvel. A technika mai szintjén álló hıszivattyús technológia az Új Széchenyi Terv 
segítségével életminıségünk fejlıdését szolgálják. 
 
Befejezésként írjuk, hogy Dennis Meadows1 szerint van három fontos tudnivalónk (angolból 
fordította: ifj. dr. Zlinszky János): 
„— nem a technológián, hanem a társadalmon fog múlni, hogy elkerüljük-e az összeomlást; 
— olyan gyors fordulatra van szükség, hogy egyszerően nincs idı új tudás feltalálására várni; 




Komlós F. − Fodor Z. − Kapros Z. − Dr. Vajda J. − Vaszil L.: Hıszivattyús rendszerek. 




* Jelen írás elsı közlésben megjelent a www.tervlap.hu weblapon. 
 
                                                 
1
 Világhírő környezetteoretikus, egyik szerzıje a 40 évvel ezelıtt megjelent „A növekedés határai” címő 
könyvnek, amely 28 nyelven sokmillió példányban kelt el. 
